ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Operator de date cu caracter personal 5721

str. Maxim Gorki nr. 4 Telefon: 0231-537993
Botosani e-mail: dgaspcbt_achizitii@yahoo.com Fax: 0231-511047
Serviciul Achizitii Publice,Proiecte si Administrativ e-mail:dgaspcebt_achizitii@yahoo.com
HR 2, 333 41 1o 2019

INVITATIE DE PARTICIPARE

Directia Generald de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Botosani cu sediul in
Botosani, Str. Maxim Gorki Nr. 4 , Cod postal 710171, avand Cod Unic de Inregistrare 17093020,
Tel: 0231.537.993, Fax: 0231.511.047, E-mail: dgaspcbt achizitii@yahoo.com cu respectarea
reglementérilor Legii 98/2016 privind achizitiile publice, doreste sa achizitioneze, prin achizitie directa,
“Serviciu de verificare a instalatiilor de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu ©’ cod
CPV 50413200-5.

In acest context ii invitd pe cei interesati sa depuni oferte de pret tinindu-se cont de caietul
de sarcini.

La intocmirea ofertelor se vor avea in vedere si urmatoarele informatii:

1.Denumirea autoritdtii contractante: Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia
Copilului Botosani;

2.Adresa/telefon/fax:str.Maxim Gorki,nr.4,telefon 0231.537.993,fax 0231.511.047;

3.Modalitatea de achizitionare: achizitie directa-CPV 50413200-5;

4.Sursa de finantare: bugetul local;

5.Valoarea estimati este de 5.000,00 lei fara TVA;

6.Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut fara TVA;

7.Plata se va face prin OP in termen de 30 de zile de la data primirii facturii;

8. Oferta va fi exprimati in lei, fard TVA;

9.Data limita de depunere a ofertelor: 30.10.2019, ora 12:00;

10.Adresa la care se depune oferta:D.G.A.S.P.C Botosani, Str. Maxim Gorki, nr.4 —
Registraturs ;

11.Persoana de contact pentru informatii suplimentare : Popa lonel-Sef Serviciu Achizitii
Publice, Georgescu Dan-Serviciu Achizitii Publice, tel : 0231537993 ;

12.Serviciile care fac obiectul Caietului de sarcini mentionat, vor fi prestate de orice operator
economic al carui obiect de activitate corespunde obiectului achizitiei si dispune de toate acreditarile
necesare conform legii si normativelor in vigoare.

13.Serviciul de verificare a instalatiilor de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu,
se va presta la centrele cuprinse in Anexa nr.1 la caietul de sarcini nr.24534 din data de 17.10.2019.

[4.Centrele aflate in subordinea D.G.A.S.P.C Botosani, unde vor fi prestate serviciile de
verificare a instalatiilor de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu, pot fi vizionate de
luni pana joi intre orele 08:00-16:30 si vineri intre orele 08:00-14:00.
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15.0fertantii vor prezenta urmatoarele documente:

- Datele de identificare ale societitii (adresa, numar de inmatriculare, CUI, cont Trezorerie),
precum si datele de contact ale persoanei desemnate sd se implice in relatia cu D.G.AS.P.C
Botosani;

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul
Teritorial, in original, copie legalizatd sau copie cu mentiunea “’conform cu originalul’’, valabil la
data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte: adresa actuald si obiectul de activitate al
societdtii, conform cu obiectul achizitiei.

- Prestatorul trebuie sd fie autorizat in domeniu si sd dispund de personal autorizat, motiv
pentru care va depune, in acest sens, in copie conform cu originalul: avize/licente/autorizatii
necesare desfasurarii activitatii;

- Prepunere financiara, exprimata in lei fard TVA;

- Propunere tehnicd, care se va intocmi in mod obligatoriu in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini.

Oferta se va introduce intr-un plic, inchis corespunzitor si netransparent, care va purta scris
pe el: Directia Generala de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Botosani, Str. Maxim Gorki, nr.4,
Botosani, A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 30.10.2019, ora 13:00.

Oferta pentru achizitie *’Serviciu de verificare a instalatiilor de detectie, semnalizare si
alarmare in caz de incendiu™’.

16.Numarul de exemplare: un exemplar (original).

Ofertele depuse la altd adresd decat cea specificatd sau dupd data si ora stabilita, vor fi
respinse.

in vederea pastrarii confidentialititii ofertelor pani la data deschiderii acestora, nu se accepti
oferte transmise prin fax sau e-mail.

La deschiderea ofertelor, poate participa si cdte un reprezentant al ofertantului care va fi
mandatat in acest sens printr-un document-imputernicire de reprezentare, semnata si stampilatd de
reprezentantul legal al ofertantului.

Data si ora limitd de depunere a ofertelor: 30.10.2019, ora 12:00;

Data §i ora deschiderii ofertelor: 30.10.2019, ora 13:00.
DIRECTOR _XECUTI\{, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Doina Nacy Manole: - \Camelia Nicoleta Damian

Sef Serviciu Achizitii publice,
Ionel Poga

Compartimentul Achizitii Publice,

Georgescu Dan
o



OFERTANTUL

(denumire/nume)

Catre,
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani

IMPUTERNICIRE
privind participarea la achizitia de ...........coovvviiiiniiiininnnn,
NOT; covomnmmibssrssmsosssvansivess ,in calitate de allsss
imputernicim prin prezenta pe domnul/doamna..................cocienniiins, care se legitimeazd cu
............................ sa ne reprezinte la achizitia privind atribuirea contractului ...........c.oceeerverierennnn.
.................................................... (denumirea contractului), din data de.......ccccevirennennen

organizata de institutia dumneavoastra.

Data completérii : [ZZ.LL. AAAA]
Operator SOOMBIMIC:wueisaisi vt sisnmsansmmnne

(nume, prenume, semnétura autorizata si stampila)



OPERATOR ECONOMIC Formularul nr. 5

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in

documentatia mai sus mentionata, sa
furnizam i pentru suma de

(suma in litere gi in cifre, precum si moneda ofertei), la care se adauga taxa pe

valoare adaugata in valoare de (suma in litere gi in cifre).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabiliti castigitoare, s& prestam serviciile in termenele si

conditiile impuse prin documentatia de atribuire.

3. Ne angajam s& mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile (treizeci), respectiv pana la data de
, inclusiv si ea va raméane obligatorie pentru noi gi poate fi acceptata oricand inainte de expirarea

perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta ofertd, impreund cu comunicarea transmisd de

dumneavoastré, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

Data / /

, (semnétura), in calitate de , legal autorizat sa semnez oferta pentru si
in numele (denumirea/numele operatorului economic).




Anexa centralizator de prefuri

Pret unitar | Valoare totali
Nr. Denumire U.M. | Cantitate | la destinatia | la destinatia TVA total Termen de
Crt. produs ofertata finala (lei) finald/Lot (lei) plati
fara TVA (lei)
fara TVA
0 1 2 3 4 5 6 7
(col3xcol4) | (col5%24%)

30 zile

TOTAL

TOTAL GENERAL, INCLUSIV TVA




ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $I PROTECTIA COPILULUI
Operator de date cu caracter personal 5721

str. Maxim Gorki nr. 4 Botosani Telefon: 0231-537993 e-mail: dgaspebtiadyahoo.com

Fax: 0231-511047

Compartimentul : Serviciul achizifii publice, administrativ e-mail: dgaspebt_achizitii@yahoo.com -
(4R 255%% [1¥ 10 F0(F
Avizat, Aprobat,
Director Executiv Adj, / Direct  Executiv,

i Camelia Nicoleta Damian | - Doina Nacu Manole

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIA “SERVICIU DE VERIFICARE A INSTALATIILOR DE DETECTIE, SEMNALIZARE S|
ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU”

1.Date generale:

-cod CPV 50413200-5 — “Servicii de verificare a instalatiilor de detectie, semnalizare si
alarmare in caz de incendiu”;

-Valoare estimata “serviciu de verificare a instalatiilor de detectie, semnalizare Si
alarmare in caz de incendiu” : 5.000,00 lei fara TVA.

2.Baza legala:

-Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

-Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor:

-Ordinul M.A.1 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apirare impotriva
incendiilor;

-Legea 481/2004 prevederi privind protectia civila;

-OMAI nr.87/2010 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor;

3.Denumirea autoritatii contractante:

Directia Generala de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Botosani, cu sediul in
Botosani, str. Maxim Gorki nr.4, Jud. Botosani.




4.0biectul caietului de sarcini:

Obiectul caietului de sarcini il constituie achizitia serviciului de verificare a instalatiilor
de detectie, semnalizare si avertizare incendiu aflate in centrele din cadrul D.G.A.S.P.C
Botosani.

Serviciul va fi prestart in locatiile prevazute cu instalatii de detectie, semnalizare si
avertizare in caz de incendiu, locatii prezentate in Anexa nr.1 la Caietul de sarcini.

5.Procedura de lucru:

Lucrarile de verificare a instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare in caz de
incendiu se vor executa numai de firme autorizate de citre Centrul National de Securitate la
Incendiu si Protectie Civila Bucuresti, conform OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea
Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva
incendiilor.

Persoana autorizata va face deplasarea la locatiile prezentate in Anexa nr.1 la Caietul de
sarcini in vederea verificarii instalatiilor de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu.
in urma verificirii finale a functionalitatii instalatiilor, emite procese verbale de verificare in
functionare, conform legislatiei in vigoare.

Ofertantul va avea in vedere ca tarifele s3 includ3 obligatoriu si costurile de transport
aferente prestarii serviciului.

6.Termen de executie:
Termenul de verificare a instalatiilor de detectie, semnalizare si alarmare in caz de
incendiu este de maxim 10 zile.

7.Verificari generale/mentenanta preventivi
-analiza stdrii tehnice a fiecarui sistem inainte de operatiile de domontare, constatarea
defectelor si verificarea prin actionarea sistemelor optice si acustice dupa caz;
-demontarea, verificarea functional3, curtirea si testarea detectorilor de fum:
-demontarea, verificarea functionald, curatire si testare butoane de actionare;
-demontarea, verificarea functionals, curatire si testare sirene incendiu;
-verificarea functionald echipamente, circuite curatire si testare individual dupa caz;
-verificare tensiune alimentare, conexiuni electrice, trasee cabluri, stare izolatie;
-varificare functionald a centralei de detectie incendiu;
-efectudri teste finale.

8.Verificari specifice:
A.Verificdrile specifice la alarma vor cuprinde:



-Identificarea dispozitivului ce a provocat alarma de incendiu;

-gasirea si analizarea cauzei care a declansat dispozitivul si, daca este cazul,
indepartarea ei;

-in cazul in care alarma a fost real, se va repune in functiune dispozitivul (daca mai
este posibil) sau se va inlocui cu unul de rezerva;

-in cazul in care alarma este falsd, se va notifica in jurnalul de evenimente, dupa ce
sistemul va fi repus in functiune;

-in cazul unui eveniment major (incendiu cu implicatii sau un eveniment la care a
fost solicitata interventia pompierilor militari) se vor oferi toate informatiile necesare catre
beneficiar si numai cu acordul beneficiarului catre terti.

Aceste activitdti vor avea un caracter confidential si nu pot fi facute publice fara
acordul expres al beneficiarului in cauza.

B.Verificari trimestriale :
Pe langa verificarile generale se vor mai verifica urmatoarele:

-verificarea unei parti din totalul dispozitivelor automate si manuale de detectie si
semnalizare incendiu astfel incat la sfarsitul unui an calendaristic de service sa nu ramana nici
un dispozitiv neverificat;

-verificarea sirenelor, hupelor si dispozitivelor auxiliare;

-curdtarea detectorilor de fum ajunsi la pragul de prealarma, din cauza depunerii de
particule de praf sau fum de tigara. Se vor notifica in jurnalul de evenimente seriile detectorilor
de fum ce au fost curatati. in cazul in care, unul sau mai multi detectori dintre cei care au fost
curatati la verificarea trimestriald anterioara, au ajuns din nou in pragul de prealarma.

La fiecare verificare trimestriala se vor intocmi rapoarte de sistem in care vor fi
specificate starea sistemului si interventiile executate in cadrul lui.

9.Testari functionale:
A.Testarea starii de alarma la incendiu va cuprinde:
-Initierea si resetarea unei stéri de alarma de incendiu de la un dispozitiv de detectie;
-Verificarea conformitatii semnalizarii si activitatea iesirilor spre echipamentele
auxiliare.
B.Testarea stdrii de defect va cuprinde:
Initierea si resetarea defectelor corespunzatoare la:
-Pierderea unei surse de alimentare electrica;
-Un scurtcircuit spre un circuit de detectie;
-O intrerupere spre un circuit de detectie;
-Scoaterea unui detector/dispozitiv de bucla.



Verificarea conformitatii semnalizarilor i, dacd este cazul, activitatea iesirilor spre
echipamentele auxiliare.

C.Testarea starii de deconectare va cuprinde:
-Deconectarea si reconectarea unui circuit de detectie;
-Deconectarea secventiald a surselor de alimentare;
-Verificarea semnalizdrii corecte la centrala a deconectérii accidentale a unui circuit
de semnalizare sonora.

10.Prezentarea ofertei:
A.Propunerea tehnicad va cuprinde urmatoarele documente:
a)Generalitati — obiectivul ofertei;
b)Probe de functionare a instalatiilor;
c)Termen de executie.

B.Prestarea serviciilor se va face la solicitarea beneficiarului conform graficului de
prestari.

C. Se va preciza durata maxima de zile in care se vor efectua verificirile instalatiilor de
detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu pentru fiecare obiectiv in parte.

D. in procesele verbale incheiate la terminarea lucririlor se vor trece numarul
echipamentelor de stingere a incendiilor care au fost verificate (pe tipuri).

11.Receptia:

Receptia serviciilor se va face la centrele prezentate in Anexa nr.1 la Caietul de sarcini,
centre aflate in subordinea Directiei Generale de Asistent& Sociala si Protectia Copilului
Botosani unde au fost prestate serviciile.

Verificarea calitatii prestatiilor va fi confirmata de persoana desemnati din cadrul
D.G.A.S.P.C Botosani.

Plata pentru serviciile prestate se va efectua in termen de 30 de zile de la emiterea
facturii in baza proceselor verbale de receptie incheiate intre prestator si reprezentantii
desemnati din cadrul Directiei Generale de Asistent3 Social3 si Protectia Copilului Botosani

Sef serviciu achizitii publice, Intocmit,
Ionel Popa Consilier: Georgescu Dan

| g Gt.one
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ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
Operator de date cu caracter personal 5721
Telefon: 0231-537993

str. Maxim Gorki nr. 4 Botosani e-mail: dgaspebtiryahoo.com

Fax: 0231-511047

Compartimentul : Serviciul achizitii publice, administrativ e-mail: dgaspebt_achizitii@yahoo.com

Anexa 1 la Caietul de sarcininr.2%53 ¢din /7 (€0 20/9
Lista centrelor unde se presteazd serviciul de verificare a instalatie de detectie, semnalizare si
alarmare in caz de incendiu, cu adres3, reprezentanti legali si caracteristici tehnice.

rezidential “MICUL PRINT" Str.
I.C.Bratianu, nr.63, Sef centru
Camelia Popa, tel: 0231535653

Nr. Adresa
Crt.
i Complexul de servicii de tip Instalatie compusa din:

Centrala de incendiu: 1
Senzor de fum: 68
Senzor de temperatura: 2
Butoane de alarmare: 2
Sirene interioare: 7
Sirend exterioara: 1

Z Complexul de Case de tip Familial
“Sf Mina’ Botosani, Str. I.C
Bratianu, nr. 59, Botosani, Sef
centru: Marius Leonardo
Orosanu, Tel: 0745/967646.

Instalatie compusa din:
Centrala de incendiu: 6
Senzor de fum: 61

Senzor de temperatura: 9
Butoane de alarmare: 16
Sirene interioare: 6
Sirena exterioara: 6

3 Centrul de zi pentru copii cu

nevoi special “Sansa Mea”, Str.
lon Pillat, nr.28, et.1, Botosani,
Sef centru Cretu Ana Maria, tel:

Instalatie compusa din:
Centrald de incendiu: 1
Butoane de alarmare: 14
Senzor de fum: 65

Dorohoi, Str.Dobrogeanu Gherea,
nr.85, Sef centru: lulian Azoitei,
tel: 0744/571919

0752175390 sirene interioare: 7
detectori temperatura: 4
4, Centrul de ingrijire si asistenta Instalatie compusa din:

Centrald de incendiu: 1
Senzor de fum: 63
Senzor de temperaturad: 3
Butoane de alarmare: 14
Sirene interioare: 6




Sirend exterioara: 1
Sirend exterioara: 3

5 Centrul de ingrijire si asistenta Instalati compusa din:
Addseni, Com. Adéseni, Jud. Centrala de incendiu: 1
Botosani, Sef centru: Danut Senzor de fum: 93

Cislariu, tel: 0747048303 Senzor de temperatura: 3
Butoane de alarmare: 11
Sirene interioare: 6
Sirena exterioard: 1
6. Centrul de ingrijire si asistenta Instalatie compusa din:
Leorda, Loc. Leorda, Jud. Centrala de incendiu: 1
Botosani, Sef centru Liliana Senzor de fum: 49
Nistor, tel: 0740778144 Butoane de alarmare: 8
Sirene interioare: 2
Sirend exterioard: 1
Z. Centrul de ingrijire si asistenta Instalatie compusa din:
“Sf. loan” Bucecea, Loc. Bucecea, | Centrald de incendiu: 1
Jud. Botosani, Sef Centru Roxana | Senzor de fum: 19
Mihai, tel: 0231550636 Senzor de temperatura: 1
Butoane de alarmare: 3
Sirene interioare: 2
Sirend exterioara: 1
8. Serviciul de evaluare compexd a | Instalatie compusa din:
copilului cu dizabilitati si a Centrala de incendiu: 1
persoanelor adulte cu handicap. | Senzor de fum: 18
Casa Ciomac, Str. Puskin nr.2, Sef | Butoane de alarmare: 2
centru Nicolae Macovei, tel: Sirene interioare: 2
Sirend exterior: 1
9, Centrul Rezidential pentru Instalatie compusa din:
Persoane Adulte cu Handicap Centrala de incendiu: 1
.Loc. Victoria, Com. Stduceni, Jud. | Senzor de fum: 89
Botosani, Sef centru Andrei Oana, | detectori de temperatur3: 5
tel: 0740/463436 Butoane de alarmare: 10
sirene interioare: 10
sirene exterioare: 2
receptor: 1
10. | Centrul de Integrare prin Terapie | Instalatie cumpus3 din:
Ocupationala “Lucie Lecomte”, | Centrald de incendiu: 1
Str. I.C Bratianu, nr.59, Botosani, | Acumulator 12V 18A: 2
Sef centru Carmen Elena Smit, Senzor de fum: 33
tel: 0754834026 Detector de temperatura: 2
Butoane de alarmare: 5
Sirene interioare: 4
Sirend exterioara: 1
11 Centrul de Recuperare si Instalatie compusa din:

Reabilitare londseni.”’Casa lonas”

Centrald de incendiu: 1




Loc. londseni, Com. Varfu
Campului Sef centru Paval
Marinela, tel: 0231627263,

0749/119008

Acumulator: 12V 18A
Senzor de fum: 13

Detector de temperatura: 2
Butoane de alarmare: 5
Sirene interioare: 1

Sirend exterioard: 1

Centrale de incendiu: 16
Total detectori fum: 571
Total butoane alarmare: 82
Total sirene de interior: 45
Total sirene de exterior: 15

Detectori temperatura: 30

Director Executiv Adj,
Camelia Nicoleta Damian

N A
(5>
/
~
Sef ServicitAchizitii Publice,
Popa tonel

Consilier Principal,
Georgescu Dan
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